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ANEXOS

Datos analiticos de la depuradora de aguas residuales de Sanliicar de Barrameda. Aiio 2014.

Analisis oficiales suministrados por la Consejeria de Medio Ambiente y Ordenacion del
Territorio (CMAOT). Se analizan tres parametros diferentes por ley: Demanda Biologica de oxigeno
( DBOS), Demanda quimica de oxigeno (DQO) y Solidos en suspension (SS).

Fechas DBO5 DQO Solidos en suspension
Entrada Salida max.permitido Salida max permitido Entrada Salida max.permitido
29-01-14 26,4 25 168 125 79
31-01-14 38 25 78 125 32 5
20-02-14 47 25 212 125 96 5
26-02-14 25,5 25 90 125 34.4 5
27-02-14 27 25 a0 125 26,8 5
10-03-14 21,9 25 89 125 26 3
31-03-14 26,9 25 132 125 47 5
29-04-14 77 25 167 125 192 5
26-05-14 32 25 106 125 50 5
03-06-14 74 25 262 125 178 5
23-06-14 54 25 202 125 94 5
30-06-14 8,6 25 70 125 14,8 5
10-07-14 16,3 25 136 125 62 5
21-07-14 36 25 145 125 61 5
25-08-14 89 25 241 125 130 5
17-11-14 12,4 25 89 125 20 5
n® muestras 16 16 16
incumplen: 12 9 incumplen: 10
porcentaje 75,00 56,25 porcentaje 62,50
media 38,25 142,31 media 71,44

Los numeros en rojo indican superacion del valor maximo permitido.

13 muestras (81 %) son NO Conformes, es decir superan el valor maximo de, al menos, uno de los 3
parametros (DBOS5, DQO y Solidos en suspension).

5 muestras (31 %) sobrepasan el doble (x2) de DBOS5 6 DQO 6 dos veces y media (x2,5) el valor de SS,
nivel muy alto de contaminacién.

La normativa (Real decreto 509/1996) indica:

valores maximos permitidos: DBOS5 25 mg/l oxigeno
DQO 125 mg/1 oxigeno
SS 35 mg/l

Para serie de entre 8 y 16 muestras tomadas (caso de Sanlucar), el nimero maximo de muestras NO
Conformes es de 2.

Ninguna muestra puede sobrepasar el doble (x 2) de los valores maximos de DBO5 o DQO

ni sobre pasar en (x 2,5) el valor maximo maximo de SS.

La calificacion de las aguas de bafio de estas playas, publicadas en el Informe preliminar de aguas de bafio
de la temporada 2015. Las calificaciones pueden ser: insuficiente, suficiente, buena o excelente, segin la
presencia y abundancia de microorganismos fecales.
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La calificacion es “buena” para la playa de La Jara, “Insuficiente” para la playa de Bonanza-Bajo de
Guia y “Suficiente” para la playa de la Calzada. En el caso de la calificacion Insuficiente es obligatorio se
debe prohibir el bafio o recomendar abstenerse del mismo mediante una sefalizacion clara en la playa
informando de las causas de la contaminacion y de las medidas adoptadas. Esta medida se incumple en
Sanlticar. Ello supone un claro riesgo sanitario para las personas que se bafian en la playa de Bonanza-Bajo
de Guia.

Griéficas: corresponden a la tabla de la pagina anterior.

Las lineas naranja (DBOS), verde oscura (DQO) y marrones (SS) son los analisis de la Consejeria de Medio
Ambiente del agua de salida de la depuradora de Sanlicar (agua ya sometida al proceso de depuracion). Las
lineas horizontales verde claro son los valores maximos permitidos.
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